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Quito
2,5 M habitantes
97% de aguas residuales 
vertidas en ríos sin tratar 











QUITO demosite / Ecuador
Casa Armero
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Sitio piloto Quito

Un barrio urbano
Vivienda unifamiliar que se transforma
Espacio exterior- jardin-retiro posterior, lateral o frontal
Un espacio parqueadero
Ninguna exigencia normativa de tratamiento de agua
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Sitio piloto Quito

1.Llegada agua residual
(10 habitantes: 2 m3/dia)

2.Tanque de 
almacenamiento

3.Lombrifiltro
(primer tratamiento)

4.Dafniafiltro
(segundo tratamiento)

5.Descarga 
agua tratada



Sitio piloto Quito

Agua residual
( 10 equiv. habitantes)

Agua limpia
(alcantarillado o 

ambiente natural)
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Demosite – Resultados
- Lombrifiltro pequeño: especor de sustrato activo: 70cm
- Descarga: 400 litros / dia / m2 de superficie de 
tratamiento

Inlet system 
(mg/L)
n = 10

Outlet LBF (mg/L)
n = 10

Outlet DF (mg/L)
n = 10

Outlet system 
(mg/L)
n = 10

Global efficiency (%) 
n = 10

Regulation in the 
demosite’s country* 

(mg/L)

TSS 164 59 59 65% Max 100

COD 506 199 199 61% Max 250

BOD 298 102 102 66% Max 100

NH4 62 39 39 38%

*Discharge in a water body, TULSMA Libro VI, Anexo 1

DIFICULTADES:
- Distribución homogénea: resuelto
- Clogging: resuelto
- Olor: resuelto
- Sourcing local y sustrato adecuado: resuelto



Sitio piloto Cuenca
Fabricado  100% con 
material local

N. Fecha
DBO 5 in 

(mg/l)
DBO 5 out 

(mg/l)
% 

remoción DQO in (mg/l)
DQO out

(mg/l)
% 

remoción
DQO/DBO 

in
DQO/DBO 

out

1 13/08/2020 383 23 93,99% 385 100 74,03% 1,01 4,35

2 14/08/2020 41 - 216 - - 5,27

3 17/08/2020 417 89 78,66% 568 436 23,24% 1,36 4,90

4 26/08/2020 166 57 65,66% 370 205 44,59% 2,23 3,60

5 28/08/2020 157 21 86,62% 260 190 26,92% 1,66 9,05
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